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Σημείο Ημ/νία

Υδροληψίας

ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Πλατεία 7/2/2023 463 7,9 13,22 56 23 19,9 <2,22 <0,05 <0,10 <25 <50 <10 37 5 <1,0 <10 23 <1,0 6 0 0 <0,05

8/3/2023 6 0 0 <0,05

10/4/2023 4 0 0 <0,05

9/5/2023 0 0 0 0,15

15/6/2023 0 0 0 0,09

20/7/2023 16 0 0 0,11

30/8/2023 425 7,7 0,4 44 0 0 70 <0,05

25/9/2023 422 7,9 0,3 25 <3 3 22 <0,05

25/10/2023 429 7,8 <0,3 17 <3 0 16 <0,05

16/11/2023 410 7,9 12,32 51 22 18,1 <2,22 <0,05 <0,10 <25 60 <10 88 8 <1,0 <10 13 <1,0 4 0 0 <0,05

12/12/2023 403 7,8 1,4 12 0 0 14 <0,05

Κοινότητα 25/10/2023 430 7,8 12,77 51 25 24,20 <2,22 <0,05 <0,10 <25 <50 <10 <10 6 <1,0 <10 20 <1,0 26 0 0 <0,05

7/11/2023 <2,22 <0,05 <0,10 0,10 <25 7 <1,0 <10 <3 2

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΗΓΕΣ

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή  0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(2)
≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ            ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

(1)
 όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)». 


